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Centro Social de Santa Cruz do Douro

PLANO DE SEGURANCA INTERNO

Relacao das ac¢des de Manutencao dos Equipamentos e Sistemas de Seguranca
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Folha n.° Pag.
Data L Intervencao realizada .
Ref.2relat6rio 1 ¢ - Custo | Observ. | Rubrica
d/m/ano Empresa Nome Funcéao

1 Anexar os relatorios das entidades competentes.

Os relatérios devem indicar os elementos intervencionados, tipo de accéo efectuada, motivo, data e responséavel.

Nota: Recomenda-se a manutencéo anual da iluminagdo de seguranca, verificar:
- Funcionamento dos pontos luminosos e o estado geral dos aparelhos;
- Equipamentos com presenca de sobre aquecimentos;
- Substituir: lampadas, tubagem defeituosa, arrancadores e balastros se necessério;
- Limpar luminarias, grelhas das luminarias, armaduras difusoras, globos, etc;
- Controlo da continuidade das massas das luminarias a terra;
- Controlo da estanquicidade das iluminarias exteriores.
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